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PRECISAZIONE 
 

Si fa presente che per il rifornimento del serbatoio della centrale termica del P.O. di 
Lanzo gli automezzi dovranno essere attrezzati con adeguata tubazione di scarico 
ca. 12 metri di lunghezza con attacco a baionetta da 3 pollici: in mancanza della 
suddetta attrezzatura non si potrà garantire lo scarico del prodotto e quindi nessun 
onere aggiuntivo potrà essere addebitato all’A.S.L. 


